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DIP SWITCHES DE ENDEREÇO IDNet

SENSOR DE 

SENSOR DE FUMAÇA 

QUE REQUER UM ADAPTADOR (6-3/8" x ¼")

CAIXA 4" QUADRADA x 1½" DE PROFUNDIDADE,

SEM ESCALA

MONTAGEM DETECTOR

PROFINDIDADE (RACO NO. 231 OR 232)
(FORNECIDO PELA CONTRATANTE)

CAIXA DE 4" QUADRADAS x 1½" 

QUANDO MONTADO SOBRE SUPERFÍCIE
USAR ENVÓUCRO VERMELHO

MONTAGEM SIRENE

 FOTOELÉTRICO

 TEMPERATURA
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OPÇÃO "B"

OPÇÃO "C"

BUCHA METÁLICA 

BARRA CHATA

1½" x 1" x 3/16"

TIPO "D"

OPÇÃO "D"

CHUMBADOR METÁLICO
ROSCA MECÂNICA

ABRAÇADEIRA

CANTONEIRA "L"

TUBO DE AÇO 
CARBONO

BARRA CHATA

OPÇÃO "A"

BUCHA METÁLICA 

Suporte Tubulações
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PLOTAGEM
 white 0.1
 red 0.1
 green 0.2
 yellow 0.3
 cyan 0.5
 magenta 0.6
 blue 0.7
 cor nº8 0.2 (object color)
 cor nº9 1.0
 cor nº10 -   1.2
 cor nº11-     0.4
 cor nº14 -   0.8
 cor nº25 -   0.2
 cor nº30 - 0.2 (object color)
 cor nº42 -   0.2
 cor nº43 - 0.2 (object color)
 cor nº240 - 0.2 (object color)
 cor nº253 -  0.2 (object color)
 cor nº254 -  0.2 (object color)
 obs: todas black exceto as indicadas

BARROSO ENGENHARIA
SDAI - 02

AutoCAD SHX Text
%%C1FG

AutoCAD SHX Text
PASSEIO PÚBLICO

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
LIMITE DO TERRENO DOCUMENTDO

AutoCAD SHX Text
LIMITE DO TERRENO DOCUMENTADO

AutoCAD SHX Text
PROJ. DO SUB-SOLO / CORTINA

AutoCAD SHX Text
A=2,92M²

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
MURO

AutoCAD SHX Text
SOBE AO

AutoCAD SHX Text
PLENÁRIO

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR 1

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
SOBE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
RAMPA - PASSARELA

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
ANTE-CÂMARA

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
SOBE

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
TIJOLO DE VIDRO

AutoCAD SHX Text
GUARITA

AutoCAD SHX Text
A=2,86M²

AutoCAD SHX Text
A=1,67M²

AutoCAD SHX Text
SANIT. 

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
RECEPÇÃO

AutoCAD SHX Text
A=163,59M²

AutoCAD SHX Text
LIMITE DO TERRENO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
PROJ. BALCÃO PLENÁRIO 3ºPAV.

AutoCAD SHX Text
PROJ. DO SUB-SOLO

AutoCAD SHX Text
A=1,59M²

AutoCAD SHX Text
A=2,45M²

AutoCAD SHX Text
VISTA 02

AutoCAD SHX Text
VISTA 01

AutoCAD SHX Text
A=2,73M²

AutoCAD SHX Text
A=2,40M²

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
A=2,73M²

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO TRE

AutoCAD SHX Text
CORREDOR

AutoCAD SHX Text
SECÃO DE REGISTRO

AutoCAD SHX Text
A=1,96M²

AutoCAD SHX Text
SANIT. MASC.

AutoCAD SHX Text
SANIT. FEM.

AutoCAD SHX Text
A=1,96M²

AutoCAD SHX Text
LIMITE DO TERRENO DOCUMENTADO

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
SOBE

AutoCAD SHX Text
SOBE

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
I=8.33%

AutoCAD SHX Text
A=4,08,M²

AutoCAD SHX Text
NM 

AutoCAD SHX Text
ENTRADA VEÍCULOS

AutoCAD SHX Text
GABINETE DA CORREGEDORIA 

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO H=1,05M

AutoCAD SHX Text
PROJ. DA TRELIÇA

AutoCAD SHX Text
PROJ. DA TRELIÇA

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
PROJ. DA TRELIÇA

AutoCAD SHX Text
PROJ. DA TRELIÇA

AutoCAD SHX Text
PROJ. DA TRELIÇA

AutoCAD SHX Text
ACESSO PAVTO. TÉRREO 

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
ACESSO AO PRÉDIO SEDE

AutoCAD SHX Text
SANIT. 

AutoCAD SHX Text
SANIT. 

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR 2

AutoCAD SHX Text
A=1,10M²

AutoCAD SHX Text
A=2,10M²

AutoCAD SHX Text
DUTO DE ENTRADA DE AR

AutoCAD SHX Text
EXAUSTÃO DUTO DE 

AutoCAD SHX Text
RELÓGIO DE PONTO

AutoCAD SHX Text
SANIT. 

AutoCAD SHX Text
SANIT. PCD MASCULINO 

AutoCAD SHX Text
SANIT. PCD FEMININO

AutoCAD SHX Text
SOBE AO PLENÁRIO 

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
PROJ. MARQUISE

AutoCAD SHX Text
PROJ. PAV. TIPO 4º AO 8º PAVTO.  

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
CX. REGISTRO DE ÁGUA 

AutoCAD SHX Text
CENTRAL DE GÁS

AutoCAD SHX Text
CX. DE ESGOTO

AutoCAD SHX Text
CX. DE ESGOTO

AutoCAD SHX Text
MEMÓRIA DO TRE

AutoCAD SHX Text
NOVO ESPAÇO DA

AutoCAD SHX Text
MEMÓRIA DO TRE

AutoCAD SHX Text
NOVO ESPAÇO DA

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:100

AutoCAD SHX Text
SAI DA CENTRAL DESCE E SOBE LAÇO 01 PARA O ISOLADORES DE CURTO IDL DOS PAVIMENTOS

AutoCAD SHX Text
A DISTANCIA MINIMA ENTRE AS TUBULAÇÕES DO LALÇO E DO RESPECTIVO RETORNO É DE 1,2M

AutoCAD SHX Text
LAÇO 01 ATENDERÁ AS ZONAS DE TODOS OS PAVIMENTOS

AutoCAD SHX Text
CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL

AutoCAD SHX Text
VEM DO IDL 14 RETORNO DO LAÇO 01,  SEGUE PARA CENTAL DE INCENDIO 

AutoCAD SHX Text
SAI DA CENTRAL DESCE E SOBE ALIMENTAÇÃO 24V PARA AVISADORES AUDIOVISUAL DOS PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
Avisador Audiovisual AV - 17 (Conectar avisador com saída axiliar S1 da repetidora com cabo de instrumentação) 

AutoCAD SHX Text
Quadro repetidor de sinais Guarita principal - RS 01

AutoCAD SHX Text
Avisador Audiovisual AV - 15 (Conectar avisador com saída axiliar S1 da repetidora com cabo de instrumentação) 

AutoCAD SHX Text
Quadro repetidor de sinais Guarita principal - RS 01

AutoCAD SHX Text
DESCE RS-03

AutoCAD SHX Text
DESCE RS-02

AutoCAD SHX Text
SAI DA CENTRAL DESCE E SOBE CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DAS REPETIDORAS DE SINAL RS, SEGUE PARA SALA DE TV RS-4

AutoCAD SHX Text
%%C1.1/4FG

AutoCAD SHX Text
PARA DETECTOR DE INCÊNDIO.(3/4 ONDE NÃO INDICADO)

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO FIXADO NO TETO

AutoCAD SHX Text
Cicuito 24V para alimentação dos Avisadores Audiovisual com cabo de instrumentação blindado com malha de terra metalizado para Alarme/Detecção - Vermelho  

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO 3/4" ONDE NÃO INDICADO

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
Cicuito em Série Repetidora de sinais com Dois  cabo de instrumentação blindado com malha de terra metalizado para Alarme/Detecção - Vermelho  

AutoCAD SHX Text
Condulet em aluminio 3/4" ou 1" tipo X, T, C, L, E respectivamente 

AutoCAD SHX Text
ANUCIADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL

AutoCAD SHX Text
AM-Acionador Manual Endereçavel

AutoCAD SHX Text
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO

AutoCAD SHX Text
DETECTOR OTICO DE FUMACA

AutoCAD SHX Text
Legenda:

AutoCAD SHX Text
MODULO ISOLADOR DE LAÇO

AutoCAD SHX Text
QUADRO REPETIDOR DE SINAIS

AutoCAD SHX Text
CENTRAL DE ALARME

AutoCAD SHX Text
MODULO DE ENTRADA OU SAIDA DE SINAL

AutoCAD SHX Text
CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL, CONFIGURADA PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ALARME CON RETORNO - TIPO A

AutoCAD SHX Text
TODOS OS QUIPAMENTO ENDEREÇAVEIS DEVEM SER ETIQUETADOS CONFORME NUMERO DE ENDEREÇO E ABREVIAÇÃO CONSTANTE EM PLANTA

AutoCAD SHX Text
O PAVIVIMENTO POSSUI 17 EQUIPAMENTOS ENDEREÇAVEIS

AutoCAD SHX Text
TODOS OS ELTRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM SERÃO METALICOS

AutoCAD SHX Text
Utilizar  cabo de instrumentação blindado com malha de terra metalizado para Alarme/Detecção Incêndio 1x2x1,50mm² Vermelho, 

AutoCAD SHX Text
O LAÇO 01 ATENDERÁ AS ZONAS  DOS PAVIMENTOS, PROTEGIDAS POR ISOLADORES DE CURTO COM NO MAXIMO 20 EQUIPAMENTOS 

AutoCAD SHX Text
O RETORNO DO LAÇO 01 SERÁ PROTEGIDO POR ISOLADOR DE CURTO E RETORNARÁ PARA CENTRAL EM ELETRODUTO IDEPENDENTE

AutoCAD SHX Text
O ANUCIADOR AUDIO VISUAL ENDEREÇAVEL ALEM DO LAÇO RECEBERÁ ALIMENTAÇÃO 24V POR CABO DE INSTRUMENTAÇÃO BLINDADO INDEPENDENTE DA CEI.

AutoCAD SHX Text
CADA ZONA SERÁ PROTEGIDA POR UM ISOLADOR DE CURTO E TERÁ NO MAXIMO 20 EQUIPAMENTOS INSTALADOS

AutoCAD SHX Text
OS ELETRODUTOS DA SUBSTAÇÃO SERÃO DO TIPO PVC ATICHAMA EMBUTIDO NA LAJE COM CAIXAS DE DERIVAÇÃO TAMBEM EM PVC

AutoCAD SHX Text
OS CABOS DAS ZONAS/LAÇO E RETONO DO LAÇO SERÁ TIPO blindado com malha de terra para Alarme/Detecção Incêndio 1x2x1,50mm² Vermelho

AutoCAD SHX Text
MALHA DE ATERRAMENTO DO DE INSTRUMENTAÇÃO DEVE SER MANTIDA INTERLIGADA, MANTENDO CONTINUIDADE EM TODOS OS PONTOS DAS ZONAS E LAÇOS

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇOES DE INCENDIO APARENTE NA COR VERMELHO SEGURANÇA

AutoCAD SHX Text
Os bornes de conexão utilizados para interligar a central CIE à repetidora são: 24 V, GND, D- e D+

AutoCAD SHX Text
a conexão deve seguir uma topologia em série: Central CIE -> Repetidora 1 -> Repetidora 2 -> Repetidora 3 -> Repetidora 4

AutoCAD SHX Text
Cicuito de Laço/Zona com cabo de instrumentação blindado com malha de terra metalizado para Alarme/Detecção Incêndio - Vermelho,  

AutoCAD SHX Text
A CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL TERÁ NO MÍNIMO 250 ENDEREÇOS DISPONIVEIS PARA EQUIPAMENTOS, SENDO DISPONIBILIZADO 20%%% PARA RESERVA 

AutoCAD SHX Text
Não á permitido realizar derivações ou emendas nas caixas de passagem ou dentro dos eletrodutos.

AutoCAD SHX Text
Derivações ou junção de cabeamento, devem unidos em terminais de pressão tipo olhal, clipado com alicate prensa terminal, posteriormente aparafusado no equipamento.  

AutoCAD SHX Text
ANUNCIADOR

AutoCAD SHX Text
AUDIOVISUAL

AutoCAD SHX Text
MANUAL

AutoCAD SHX Text
ANUNCIADOR

AutoCAD SHX Text
ANUNCIADOR

AutoCAD SHX Text
MANUAL

AutoCAD SHX Text
AUDIOVISUAL

AutoCAD SHX Text
ANUNCIADOR

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2

AutoCAD SHX Text
CONECTOR RETO

AutoCAD SHX Text
BUCHA

AutoCAD SHX Text
CONECTOR RETO

AutoCAD SHX Text
BUCHA

AutoCAD SHX Text
BUCHA

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2

AutoCAD SHX Text
ARRUELA

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE 

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2

AutoCAD SHX Text
ARRUELA

AutoCAD SHX Text
ARRUELA

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2

AutoCAD SHX Text
CONECTOR RETO

AutoCAD SHX Text
BUCHA

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2

AutoCAD SHX Text
ARRUELA

AutoCAD SHX Text
CONECTOR RETO

AutoCAD SHX Text
BUCHA

AutoCAD SHX Text
BUCHA

AutoCAD SHX Text
ARRUELA

AutoCAD SHX Text
ARRUELA

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2

AutoCAD SHX Text
CONECTOR RETO

AutoCAD SHX Text
DETALHE 01

AutoCAD SHX Text
ELEVAÇÃO LATERAL

AutoCAD SHX Text
SIRENE E BOTÃO DE ALARME

AutoCAD SHX Text
CONECTOR RETO

AutoCAD SHX Text
BUCHA

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM 4"x2"

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO %%c3/4"

AutoCAD SHX Text
FORRO

AutoCAD SHX Text
ARRUELA

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO EMBUTIDO

AutoCAD SHX Text
SIRENE E BOTÃO DE ALARME

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM 4"x2"

AutoCAD SHX Text
CONECTOR RETO

AutoCAD SHX Text
FORRO

AutoCAD SHX Text
CONECTOR RETO

AutoCAD SHX Text
BUCHA

AutoCAD SHX Text
NA PAREDE

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO %%c3/4"

AutoCAD SHX Text
ARRUELA

AutoCAD SHX Text
DETALHE 02

AutoCAD SHX Text
ELEVAÇÃO FRONTAL

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
ISOLADOR DE LAÇO

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2

AutoCAD SHX Text
BUCHA

AutoCAD SHX Text
ARRUELA

AutoCAD SHX Text
CONECTOR RETO

AutoCAD SHX Text
DETALHE 03

AutoCAD SHX Text
ELEVAÇÃO LATERAL

AutoCAD SHX Text
SIRENE E BOTÃO DE ALARME

AutoCAD SHX Text
CONECTOR RETO

AutoCAD SHX Text
BUCHA

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM 4"x2"

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO %%c3/4"

AutoCAD SHX Text
FORRO

AutoCAD SHX Text
ARRUELA

AutoCAD SHX Text
A-1 (594X841)

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
CONTEÚDO:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
Planta Modificada/Atualizada em: 

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
JUL/2025

AutoCAD SHX Text
Planta Modificada/Atualizada em: 

AutoCAD SHX Text
10/07/2025

AutoCAD SHX Text
CNPJ: 27.730.370/0001-30

AutoCAD SHX Text
Rua Agenor Veloso N°2171, Lourival Lourival Parente, Teresina-Pi

AutoCAD SHX Text
BARROSO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 27.730.370/0001-30 Ellayne Cristine Barroso de Araújo Costa - CREA nº 191597626-0 Engenheira Civil / Coordenadora de Projetos 

AutoCAD SHX Text
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
INCENDIO - PRÉDIO ANEXO - TERESINA PI



3 ED. ANEXO - MEZANINO 1 - PLANTA BAIXA

ID
L

Z4

Ø1.1/4"
AV 44

AM 45

Ø3/4"
Z - 04

Ø3/4"
Z - 04

Ø3/4"
Z - 04

Ø3/4"
Z - 04

Ø3/4"
Z - 04

Ø3/4"
Z - 04

Ø3/4"
Z - 04

Ø3/4"
Z - 04

Ø3/4"
Z - 04

DF 47

DF 48

DF 49

DF 52

DF 53

DF 54

DF 55

DF 56

DF 51

DF 50

AV 46

FIXAÇÃO

PARAFUSO DE

DE ALARME

"LED" DE INDICAÇÃO

LAJE DO TETO

BASE DO DETECTOR

DETECTOR AUTOMÁTICO

ÓTICO

GALV. ø3/4"

"BOX" TERMINAL 3/4"

ELETRODUTO METÁLICO 

FLEXÍVEL, MACHO/MACHO,
Ø3/4"

CHUMBADOR DE AÇO GALV. 
AUTO PERFURANTE COM ROSCA

"NC", Ø1/4"

ELETRODUTO FERRO

FORRO

DE ALARME

"LED" DE INDICAÇÃO

BASE DO DETECTOR

DETECTOR AUTOMÁTICO

ÓTICO

GALV. ø3/4"
ELETRODUTO FERRO

FIXAÇÃO

PARAFUSO DE

"BOX" TERMINAL 3/4"

LAJE DO TETO

PARA FIXAÇÃO DA BASE NA LAJE
CAIXA METÁLICA 4" x 4" PARAF. CABEÇA PANELA ROSCA SOBERBA,

Ø1/4"x45mm, ARRUELA LISA Ø1/4", BUCHA
DE EXPANSÃO S-8

ABRAÇADEIRA TIPO UNHA
REFORÇADA COM BASE, Ø3/4", EM
FERRO MODULAR, GALVANIZADO À
QUENTE

TIRANTE
ROSCA
TOTAL, Ø1/4",
PORCA SEXT.
ROSCA "WW" E
ARRUELA LISA
Ø1/4"

SUSPENSÃO P/
TIRANTE, Ø1/4"

ABRAÇADEIRA TIPO UNHA REFORÇADA
COM BASE, Ø3/4", EM FERRO
MODULAR, GALVANIZADO À QUENTE

PARAF. CABEÇA PANELA ROSCA SOBERBA,
Ø1/4"x45mm, ARRUELA LISA Ø1/4", BUCHA
DE EXPANSÃO S-8

Detalhe 05
Detalhe 04

SEM ESCALA

DIP SWITCHES DE ENDEREÇO IDNet

SENSOR DE 

SENSOR DE FUMAÇA 

QUE REQUER UM ADAPTADOR (6-3/8" x ¼")

CAIXA 4" QUADRADA x 1½" DE PROFUNDIDADE,

SEM ESCALA

MONTAGEM DETECTOR

PROFINDIDADE (RACO NO. 231 OR 232)
(FORNECIDO PELA CONTRATANTE)

CAIXA DE 4" QUADRADAS x 1½" 

QUANDO MONTADO SOBRE SUPERFÍCIE
USAR ENVÓUCRO VERMELHO

MONTAGEM SIRENE

 FOTOELÉTRICO

 TEMPERATURA

Detalhe 07

OPÇÃO "B"

OPÇÃO "C"

BUCHA METÁLICA 

BARRA CHATA

1½" x 1" x 3/16"

TIPO "D"

OPÇÃO "D"

CHUMBADOR METÁLICO
ROSCA MECÂNICA

ABRAÇADEIRA

CANTONEIRA "L"

TUBO DE AÇO 
CARBONO

BARRA CHATA

OPÇÃO "A"

BUCHA METÁLICA 

Suporte Tubulações

Detalhe 06

RS - 04
AL-24V
Z - 04

Ø1"
RS - 04
Z - 04

Ø1"
RS - 04
Z - 04

Ø1"
RS - 04
Z - 04

Ø1"
RS - 04
Z - 04

Ø1"
RS - 04
Z - 04

Ø1"
RS - 04
Z - 04

Ø1"
RS - 04
Z - 04

Ø1"
RS - 04
Z - 04

Ø1"
RS - 04
Z - 04

RS 04

MIO

IDL

Z - n°

RS

AL-24V

PLOTAGEM
 white 0.1
 red 0.1
 green 0.2
 yellow 0.3
 cyan 0.5
 magenta 0.6
 blue 0.7
 cor nº8 0.2 (object color)
 cor nº9 1.0
 cor nº10 -   1.2
 cor nº11-     0.4
 cor nº14 -   0.8
 cor nº25 -   0.2
 cor nº30 - 0.2 (object color)
 cor nº42 -   0.2
 cor nº43 - 0.2 (object color)
 cor nº240 - 0.2 (object color)
 cor nº253 -  0.2 (object color)
 cor nº254 -  0.2 (object color)
 obs: todas black exceto as indicadas

BARROSO ENGENHARIA
SDAI - 03
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CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL CIE 1125/1250/2500
CÓDIGO 4610100/4610101/4610102

Produto
Tensão de alimentação

Dimensões (L × A × P)
Peso
Material

Temperatura de operação
Quantidade total de endereços
Quantidade de endereços por laço
Quantidade de laços
Classe de instalação do laço
Saída S3 (padrão relé contato seco)
Saída S2 (padrão sirene convencional)

Saída de alimentação 24 V
Comprimento do laço
Consumo em supervisão
Proteção contra inversão da bateria
Baterias

CIE 1125
100 a 240 Vac - 50/60 Hz Full Range

2 x 12 V - 2,3 A
Fusível autorrearmável e indicação LED

8 W
Máx. 1500 metros

24 V - máx. 30 mA - monitorada por 4,7 k ohms
24 V - máx. 1,8 A - monitorada por 4,7 k ohms

Máx. 30 V 2 A - NA / NF

240 x 290 x 100 mm
1,3 Kg - 3,1 Kg com baterias

ABS antichama

Classe A ou Classe B

Fabricante Intelbras

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

VISTA INFERIOR

VISTA POSTERIOR

240mm

100mm
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ABRAÇADEIRA

CAIXA 4X2

CONECTOR

ELETRODUTO

CENTRAL

DETALHES DE FIXAÇÃO

VISTA SUPERIOR

VISTA INTERNA GABINETE
CIE 2500

VISTA INTERNA GABINETE
CIE 1125/1250

VISTA INTERNA PORTA
CIE 1125/1250/2500

As centrais de alarme de incêndio endereçáveis Intelbras da linha CIE são
produtos flexíveis, que possibilitam gerenciar instalações de sistemas de detecção e
alarme de incêndio, sinalizando a necessidade de verificação pela brigada de incêndio ou
de evacuação e automatizando o acionamento de sistemas auxiliares, como os de auxílio
à evacuação e de combate ao fogo, além de possibilitar a supervisão do funcionamento
de sistemas auxiliares.

São produtos de simples operação e programação e que permitem ao projetista do
sistema integrar dispositivos e equipamentos auxiliares de forma que possam atender às
exigências de normas e padrões de detecção de incêndio nacionais.

CIE 1250 CIE 2500

Saída S1 (padrão indicação de falha)

Umidade relativa
Indicação de uso
Cor

Regras de acionamento

Memória

Níveis de acesso

100 - aviso, evacuação e acionamento de
sistemas auxiliares de forma automatizada

1000 registros por tipo de evento (alarme, falha,
supervisão e operação)

4 - operação, intervenção, programação ou
manutenção

9 W 10 W

Máx. 1,1 A

1 1 2
125 250 250
125 250 500

-10 a +60 °C
<95% não condensada

Ambiente interno
Cinza-ártico

REPETIDORA PARA CENTRAL ENDEREÇÁVEL CIE - RP 520
CÓDIGO 4610104

Produto
LED consumo supervisão

Peso
Dimensões (L x A x P)
Cor

Umidade relativa
Temperatura de operação
SaídaS1 (padrão indicação de falha)

Saída de alimentação 24 V

2 W
Máx. 1500 m
Máx. 1,1 A

- 10 a + 60 °C

Ambiente interno
Cinza - ártico

240 x 290 x 100 mm
1061 g

Fabricante Intelbras

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

VISTA INFERIOR

VISTA POSTERIOR

240mm

100mm
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ABRAÇADEIRA

CAIXA 4X2

CONECTOR

ELETRODUTO

DETALHES DE FIXAÇÃO

VISTA SUPERIOR

VISTA INTERNA GABINETEVISTA INTERNA PORTA

As repetidoras para as centrais de alarme de incêndio endereçáveis Intelbras da
linha CIE são produtos flexíveis, que possibilitam gerenciar instalações de sistemas de
detecção, alarme e combate de incêndio, sinalizando a necessidade de verificação pela
brigada de incêndio ou de evacuação e automatizando o acionamento de sistemas
auxiliares, como os de auxílio à evacuação e de combate ao fogo, além de possibilitar a
supervisão do funcionamento de sistemas auxiliares.

São produtos de simples operação e programação e que permitem ao projetista do
sistema integrar dispositivos e equipamentos auxiliares de forma que possam atender
às exigências de normas e padrões de detecção de incêndio nacionais.

RP 520

Indicação de uso

24 V - máx. 30 mA - monitorada por 4,7 kΩ

<95 % não condensada

REPETIDORA

Quantidade máxima por central 4

PLOTAGEM
 white 0.1
 red 0.1
 green 0.2
 yellow 0.3
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NOTA 03: Todas as isntalações de sprinkler apresentada em planta são existente,
sendo necessario apenas os remanejamentos demarcados como NOTA 01 e a 
instalação de novos pontos de insprinkler pendente nos locais demarcados com NOTA 02

NOTA 02: substituir quadro de comando de bombas ver esquema na prancha de detalhes
NOTA 01: Substituir bomba principal e conjunto motor bomba de pressurização
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16 ED. ANEXO - 1º PAVIMENTO - PLANTA BAIXA

NOTA 01: Deslocar ponto de sprinkler pendente para local indicado - Ver detalhe

NOTA 02: Instalar novo ponto de sprinkler pendente em local indicado - Ver detalhe

NOTA 03: Todas as isntalações de sprinkler apresentada em planta são existente,
sendo necessario apenas os remanejamentos demarcados como NOTA 01 e a 
instalação de novos pontos de insprinkler pendente nos locais demarcados com NOTA 02

NOTA 02

PLOTAGEM
 white 0.1
 red 0.1
 green 0.2
 yellow 0.3
 cyan 0.5
 magenta 0.6
 blue 0.7
 cor nº8 0.2 (object color)
 cor nº9 1.0
 cor nº10 -   1.2
 cor nº11-     0.4
 cor nº14 -   0.8
 cor nº25 -   0.2
 cor nº30 - 0.2 (object color)
 cor nº42 -   0.2
 cor nº43 - 0.2 (object color)
 cor nº240 - 0.2 (object color)
 cor nº253 -  0.2 (object color)
 cor nº254 -  0.2 (object color)
 obs: todas black exceto as indicadas
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NOTA 02
NOTA 01

NOTA 01

NOTA 01

NOTA 01 NOTA 01

NOTA 02

NOTA 01: Deslocar ponto de sprinkler pendente para local indicado - Ver detalhe

NOTA 02: Instalar novo ponto de sprinkler pendente em local indicado - Ver detalhe

NOTA 03: Todas as isntalações de sprinkler apresentada em planta são existente,
sendo necessario apenas os remanejamentos demarcados como NOTA 01 e a 
instalação de novos pontos de insprinkler pendente nos locais demarcados com NOTA 02

PLOTAGEM
 white 0.1
 red 0.1
 green 0.2
 yellow 0.3
 cyan 0.5
 magenta 0.6
 blue 0.7
 cor nº8 0.2 (object color)
 cor nº9 1.0
 cor nº10 -   1.2
 cor nº11-     0.4
 cor nº14 -   0.8
 cor nº25 -   0.2
 cor nº30 - 0.2 (object color)
 cor nº42 -   0.2
 cor nº43 - 0.2 (object color)
 cor nº240 - 0.2 (object color)
 cor nº253 -  0.2 (object color)
 cor nº254 -  0.2 (object color)
 obs: todas black exceto as indicadas
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SAÍDA

A B C D E F

G H I J K L

RQPONM

S T U
   OBS.: TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
   DEVEM SER  INSTALADAS EM PAREDES OU PILARES A UMA ALTURA MINIMA DE
   1,80 m DO NIVEL DE PISO ACABADO CONFORME O ESPECIFICADO NO ITEM 5.1.3
 DA NBR 13434-1

SAÍDA

DETALHE 02 - SINALIZAÇÃO DE SAÍDAAL
TU

RA
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,8
0 
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OBSERVAÇÕES

1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE:
1.1- SER ATRAVÉS DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E
UMA SETA INDICANDO O SENTIDO.
2 - AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE
FUNDO BRANCO E EM DIMENSÕES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.
3 - A SINALIZAÇÃO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME NORMAS DA
ABNT.
4 - A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO
ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.

DETALHE 01
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme IT20/11 CBMSP.

Piso Acabado

ACIMA DA PORTA

NA PAREDE NO TETO
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ra
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80
 m

OU

Opção 2

Opção 1
OU

Opção 1

Opção 2S3
240x120

S3
240x120

S3
240x120

S2
240x120

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA - CONFORME  IT 20/14 

DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE (m)

Indicação do sentido de fuga no interior das escadas
Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo
O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo
com o sentido a ser sinalizado

Escada de emergência

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Mensagem “SAÍDA” e ou
pictograma e ou seta direcional:
fotoluminescente, com altura de
letra sempre > 50 mm

Saída de emergência

Indicação da saída de emergência, utilizada como
complementação do pictograma fotoluminescente
(seta ou imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou direita)  de uma
saída de emergência
Dimensões mínimas: L = 2,0 H

Saída de emergência

Indicação de uma saída de emergência a ser afixada
acima da porta, para indicar o seu acesso

I

12
Indicação do sentido (esquerda ou direita)  de uma
saída de emergência
Dimensões mínimas: L = 2,0 H

13

14

16

17

ANEXO B  DA IT 20/19  TABELA 3 -  Sinalização de orientação e salvamento

SAÍDA

SAÍDA I II

SEM ESCALA

DIP SWITCHES DE ENDEREÇO IDNet

SENSOR DE 

SENSOR DE FUMAÇA 

QUE REQUER UM ADAPTADOR (6-3/8" x ¼")

CAIXA 4" QUADRADA x 1½" DE PROFUNDIDADE,

SEM ESCALA

MONTAGEM DETECTOR

PROFINDIDADE (RACO NO. 231 OR 232)
(FORNECIDO PELA CONTRATANTE)

CAIXA DE 4" QUADRADAS x 1½" 

QUANDO MONTADO SOBRE SUPERFÍCIE
USAR ENVÓUCRO VERMELHO

MONTAGEM SIRENE

 FOTOELÉTRICO

 TEMPERATURA

Detalhe 05

OPÇÃO "B"

OPÇÃO "C"

BUCHA METÁLICA 

BARRA CHATA

1½" x 1" x 3/16"

TIPO "D"

OPÇÃO "D"

CHUMBADOR METÁLICO
ROSCA MECÂNICA

ABRAÇADEIRA

CANTONEIRA "L"

TUBO DE AÇO 
CARBONO

BARRA CHATA

OPÇÃO "A"

BUCHA METÁLICA 

Suporte Tubulações

Detalhe 04

DETALHE 06 - SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES
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Vista Lateral
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Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Vista Frontal

Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Vista Lateral

Detalhe 07
Sinalização de Extintores

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Vista Frontal

Piso Acabado

Di
st

ân
ca

 M
in

ím
a 

1,
00

 m

PROIBIDO
DEPOSITAR
MATERIAL

20
 c

m

PISO DE MATERIAL
ANTI-DERRAPANTE

ESCADA ( Sem escala )

Detalhe 12

EXTINTOR DE PÓ BC EXTINTOR DE CO2 EXTINTOR DE ÁGUAEXTINTOR DE PÓ ABC

DETALHE 11 - CHAVES DE ALIMENTAÇÃO DAS
BOMBAS DE INCÊNDIO

ALIMENTAÇÃO
DAS BOMBAS
DE INCÊNDIO

NÃO
DESLIGARDESLIGA

LIGA

BOMBA DE INCÊNDIO

EM CASO DE INCÊNDIO
QUEBRE O VIDRO
APERTE O BOTÃO

Aparelhos para sinalização, simples e
duplos, para lâmpadas incandescentes de
60 W. Corpo em liga de Alumínio Silício.
Globo em Policarbonato  prismático
rosqueado ao corpo, disponível nas cores
vermelho, amarelo e incolor. Entrada com
rosca 3/4” BSP (GÁS). Parafusos em aço
inox. Acabamento em póxi-poliéster na
cor cinza.
Ligado ao Gerador conforme item 3.11
NBR10898/1999

do Pára-raio)(Opcional fixado na haste
 COM 1 LAMPÂDA

SINALIZADOR DUPLO

Detalhe 08
Sinalização Obstáculos

Sem Escala

PLOTAGEM
 white 0.1
 red 0.1
 green 0.2
 yellow 0.3
 cyan 0.5
 magenta 0.6
 blue 0.7
 cor nº8 0.2 (object color)
 cor nº9 1.0
 cor nº10 -   1.2
 cor nº11-     0.4
 cor nº14 -   0.8
 cor nº25 -   0.2
 cor nº30 - 0.2 (object color)
 cor nº42 -   0.2
 cor nº43 - 0.2 (object color)
 cor nº240 - 0.2 (object color)
 cor nº253 -  0.2 (object color)
 cor nº254 -  0.2 (object color)
 obs: todas black exceto as indicadas

BARROSO ENGENHARIA
SLN - 11

AutoCAD SHX Text
NOTAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA IT11/19 CBMEPI

AutoCAD SHX Text
NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA IT18/19 CBMEPI

AutoCAD SHX Text
A INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU  QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAÇÃO AS LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERÃO DE NO MINIMO 3 LUX E EM  LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES CARATERISTICAS:     ALTURA DE INSTALAÇÃO: QUANDO NA PAREDE SERÃO INSTALADAS À UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. PODENDO, TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO.  POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE) POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE)  TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah  4v/1,3Ah 4v/1,3Ah  NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min  3 LUX E 5 LUX min 3 LUX E 5 LUX min  TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORAS TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORAS  NO MÍNIMO 02 HORAS NO MÍNIMO 02 HORAS BLOCO AUTÔNOMO: BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA- É SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  " NÃO PERMANENTE " DE ALTA POTÊNCIA TOTALMENTE AUTOMÁTICA. ARMAZENA ENERGIA EM UMA BATERIA DE 12 VOLTS, PARA ACENDIMENTO DE PROJETORES HALÓGENOS ACOPLADOS AO EQUIPAMENTO. ALTURA MÍNIMA RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO 3,5 METROS. O EQUIPAMENTO POSSUI AINDA PROTEÇÃO NA ENTRADA DA REDE ELÉTRICA CONTRA SOBRE-TENSÃO E CURTO-CIRCUITO NA BATERIA E PROJETORES.

AutoCAD SHX Text
NOTAS SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA IT20/19 CBMEPI

AutoCAD SHX Text
NOTAS EXTINTORES IT21/19 CBMEPI

AutoCAD SHX Text
NOTAS HIDRANTES E MANGOTINHOS IT22/19 CBMEPI

AutoCAD SHX Text
TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS DESTA INSTRUÇÃO TÉCNICA E  INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NÍVEL DE PISO ATÉ A ALÇA DE  MANUSEIO E ALTURA MÍNIMA 1,00M DO PISO. CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTÁTEIS: EXTINTOR DE PQS 12 KG/40-BC EXTINTOR DE PQS-ABC 12 KG 3A: 40BC EXTINTOR DE CO2 6 KG 5-BC EXTINTOR DE ÁGUA 10L 3-A

AutoCAD SHX Text
AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES. NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM). TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A TABELAS 2 E 3. PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS CONSULTAR AS SEGUINTES BIBLIOGRAFIAS, NAS VERSÕES MAIS ATUALIZADAS EM VIGOR:

AutoCAD SHX Text
O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES E OU QUANTITATIVOS. COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL; COTAS INDICADAS PARA LOCAÇÃO DOS PONTOS, REFEREM-SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO DA ALVENARIA. DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DE NORMA BEM COMO DA AVALIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA. O PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DECRETO ESTADUAL N°17.688/2018, QUE INSTITUI O REGULAMENTO CONTRA INCENDIO DAS EDIFICAÇÕES E AREAS DE RISCO NO ESTADO DO PIAUI E ESTABELECE OUTRAS PROVIDENCIAS.

AutoCAD SHX Text
NOTAS DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

AutoCAD SHX Text
NORMAS UTILIZADAS: LEI ESTADUAL N° 6.950/2017 - PIAUÍ

AutoCAD SHX Text
INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PIAUI 2019

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
A COTA DA SAÍDA DE ÁGUA PARA CONSUMO NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO, DEVERÁ LEVAR EM

AutoCAD SHX Text
CONTA O VOLUME DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO.

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
LUVAS DE EMENDA NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCÊNDIO;

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES E NOTAS AQUI CONTIDAS, EM CASO DE DÚVIDAS OU CONTRADIÇÕES NÃO PODEM SE

AutoCAD SHX Text
SOBREPOR ÀS DETERMINAÇÕES LEGAIS OU DE NORMAS EM VIGOR;

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
REGISTROS E VÁLVULAS, DEVEM POSSUIR MECANISMO DE FECHAMENTO E ABERTURA QUE PERMITA A

AutoCAD SHX Text
FÁCIL, CLARA E DIRETA VISUALIZAÇÃO DO SEU POSICIONAMENTO;

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
REGISTROS E VÁLVULAS, SERÃO CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA DE 125 PSI.

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
REGISTROS, VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS, MESMO QUANDO INSTALADOS NO TETO, DEVERÃO POSSUIR

AutoCAD SHX Text
FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO.

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
ROSCAS DE TUBOS E CONEXÕES DEVEM SER COMPATÍVEIS ENTRE SI E COM OS COSSINETES E/OU

AutoCAD SHX Text
MACHOS DA TARRAXA UTILIZADA; ROSCAS DEVEM TER ESTANQUEIDADE GARANTIDA COM PASTA DE

AutoCAD SHX Text
VEDAÇÃO CRISTALIZADORA, TIPO DOX OU GAZULIN, ADICIONADAS A FIBRA DE ALGODÃO OU CÂNHAMO.

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÕES APARENTES, DEVEM POSSUIR TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, COMPATÍVEL COM O

AutoCAD SHX Text
AMBIENTE MARINHO.

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO NÃO PODEM SOB HIPÓTESE ALGUMA SEREM EMBUTIDAS EM CONCRETO OU

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA;

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÕES NÃO PODEM SER ENTERRADAS SEM A EXECUÇÃO DOS TESTES PREVISTOS NAS NORMAS

AutoCAD SHX Text
BRASILEIRAS.

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÕES QUE SOFREM MUDANÇAS DE DIREÇÃO, QUANDO SUPORTADAS OU APOIADAS NA

AutoCAD SHX Text
ESTRUTURA,OU AINDA, SUBTERRÂNEAS, DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANCORADAS.

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
UNIÕES NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCÊNDIO, EXCETO NA INSTALAÇÃO DE

AutoCAD SHX Text
EQUIPAMENTOS.

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
A LOCALIZAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DE ALARME, QUANDO EM PAREDES REVESTIDAS COM CERÂMICA,

AutoCAD SHX Text
DEVE SER DETERMINADA NO LOCAL, EM FUNÇÃO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS DO REVESTIMENTO.

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
A SUPORTAÇÃO DAS REDES, DEVERÁ SER COORDENADA COM OS DEMAIS PROJETOS, DE MODO A

AutoCAD SHX Text
MINIMIZAR CUSTOS DE OBRA.

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
AS CAIXAS DE SAÍDA DOS EQUIPAMENTOS, DEVEM SER INSTALADAS COM RECUO DE 5MM DA FACE

AutoCAD SHX Text
EXTERNA DA PAREDE, PARA PERMITIR O PERFEITO ASSENTAMENTO DAS PEÇAS.

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
TODA A SINALIZAÇÃO NO PRÉDIO DEVE SER INSTALADA SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DAS IT22/14

AutoCAD SHX Text
CBMSP.

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
A BOMBA DE EXPLOSÃO DEVERÁ ENTRAR EM FUNCIONAMENTO AUTOMATICAMENTE COM A FALTA DE

AutoCAD SHX Text
ENERGIA ELÉTRICA E DEVERÃO SER INSTALADAS INDEPENDENTES DO CONSUMO GERAL DO PREDIO

AutoCAD SHX Text
CONFORME ESPECIFICADO NO IT22/14 CBMSP .

AutoCAD SHX Text
·

AutoCAD SHX Text
A AUTOMATIZAÇÃO DA BOMBA PRINCIPAL DEVE SER EXECUTADA DE MANEIRA QUE APOS A PARTIDA

AutoCAD SHX Text
DO MOTOR, SEU DESLIGAMENTO SEJA SOMENTE MANUAL NO PROPRIO PAINEL DE COMANDO

AutoCAD SHX Text
LOCALIZADO NA CASA DE BOMBAS.

AutoCAD SHX Text
·      

AutoCAD SHX Text
O FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO É INICIADO PELA SIMPLES ABERTURA DE QUALQUER PONTO DE

AutoCAD SHX Text
HIDRANTE DA INSTALAÇÃO, CONFORME IT22/14 CBMSP.

AutoCAD SHX Text
·      

AutoCAD SHX Text
AS BOMBAS PRINCIPAIS DEVEM ATINGIR PLENO REGIME EM APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS APÓS A

AutoCAD SHX Text
SUA PARTIDA. CONFORME IT22/14 CBMSP.

AutoCAD SHX Text
NOTAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA IT19/19 CBMEPI

AutoCAD SHX Text
1- Raio de ação do Detector de Fumaça: 6,3m.     Raio de ação do Detector de Temperatura: 4,2m. 2- Área de ação do Detector de Fumaça: 81m² .     Área de ação do Detector de Temperatura: 36m² . 3- Os índices acima são considerados para altura de até 9m para detectores de fumaça e de até 6m para os de temperatura. 4- Os conduítes aparentes serão identificados com anéis de 2cm a cada metro, na cor vermelha, em toda sua extensão. 5- Os detectores de fumaça e de temperatura serão intercambiáveis entre si. 6- Tubulação de Alumínio com bitola mínima de 3/4". 7- Os condutores devem ser de cobre flexível, com isolação termoplástica resistente ao fogo e sob tensão de prova mínima 600V. 8- A bateria da central terá autonomia de 24h de funcionamento do  sistema, em regime de supervisão, incluídos neste período 15min em regime de alarme de fogo.  9-   A central de detecção e alarme deverá ser executada em conformidade com a NBR 17240/2010 NBR 17240/2010 10- Os condutores devem ser trançados em pares ou em quartetos e identificados por cores. 11- Os detectores automáticos conterão: indicação visual própria e adequada que opere automaticamente no caso de atuação no próprio detector ou em sua base. 12 - A bitola do condulete deve acompanhar a maior seção do eletroduto nele conectado. 13 - A fixação dos eletrodutos deve ser feita a cada 2,0 m no máximo. 14 - Todas as peças metálicas de aço-carbono devem ser galvanizadas a quente.  15 - A cor da fiação deve seguir o seguinte padrão: fase - preto; neutro - azul claro; proteção (terra) - verde ou verde/amarelo; pólo positivo - vermelho; pólo negativo - preto.  16 - Os sensores projetados sob o forro falso devem ser fixados no centro das placas.  17 - Os módulos isoladores devem ser instalados, no máximo na proporção de 1 para cada 20 endereços. NOTAS DO SISTEMA DE ALARME - NBR 17240/2010 NBR 17240/2010 1- Os acionadores manuais serão instalados a uma altura entre 0,90 m  e 1,35 m, em relação ao piso acabado.Conforme Item 5.5.2 NBR 17240/2010 Conforme Item 5.5.2 NBR 17240/2010 2- Os avisadores sonoros foram cotados entre 2,20 m e 3,50 m do piso acabado, de de forma que sejam audíveis em toda a edificação e não impeçam a comunicação verbal.Conforme Item 5.6.3 NBR 17240/2010 Conforme Item 5.6.3 NBR 17240/2010 3- Os avisadores serão dotados de trava mecânica ativada impedindo o roubo do equipamento. 4- A central de alarme deverá ser instalada a uma altura entre 1,40m - 1,60m.
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Detalhe 17

SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)

OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE

ACIONADAS NA COR VERMELHA. 

SEM ESCALA

Sinalização de Alarme Sonoro (sirene) e
Comando Manual de Alarme de Incêndio

ALARME
DE

INCÊNDIO

ALARME
DE

INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO
E ALARME DE INCÊNDIO

( Sinalização Portas Corta Fogo )DETALHE 16

vista do hall vista da escada

1,20 m

ACIMA
DA PORTA

1,20 m

1,80 m

vista da escada

1,20 m

1,50 m

1,80 m

(Pav Térreo)

14
240x120

17
240x120

19
240x120

30
240x120

19
150x150

30
240x120

30
240x120

PORTA CORTA-FOGO
Mantenha Fechada

PORTA CORTA-FOGO
Mantenha Fechada

PORTA CORTA-FOGO
Mantenha Fechada

ESCADA
PRESSURIZADA

TÉRREO

SAÍDA

Altura mínima recomendada para instalação 3,5 metros. O equipamento
possui ainda proteção na entrada da rede elétrica contra sobre-tensão e
curto-circuito na bateria e projetores.

Aplicações:
Garagens, restaurantes, hospitais, hotéis, indústrias, supermercados,
escolas, bancos, shoppings, portarias de fábricas, lojas, casa noturnas, etc.
Detalhes Técnicos: Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência IP110

DETALHE 20 

DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO

CONFORME  NBR 17240

HIDRANTE DE RECALQUE
DETALHE 24

PISO ACABADO

ELEVAÇÃO

INCÊNDIO INCÊNDIO

PISO ACABADO

ELEVAÇÃO

.7
0m

Armário duplo com pés
Detalhe 22

Coluna de Hidrante duplo ( Y )
Detalhe 23

1,
00

m

FIXAÇÃO

PARAFUSO DE

DE ALARME
"LED" DE INDICAÇÃO

LAJE DO TETO

BASE DO DETECTOR

DETECTOR AUTOMÁTICO

ÓTICO

GALV. ø3/4"

"BOX" TERMINAL 3/4"

ELETRODUTO METÁLICO 
FLEXÍVEL, MACHO/MACHO,
Ø3/4"

CHUMBADOR DE AÇO GALV. 
AUTO PERFURANTE COM ROSCA

"NC", Ø1/4"

ELETRODUTO FERRO

FORRO

DE ALARME

"LED" DE INDICAÇÃO

BASE DO DETECTOR

DETECTOR AUTOMÁTICO

ÓTICO

GALV. ø3/4"
ELETRODUTO FERRO

FIXAÇÃO

PARAFUSO DE

"BOX" TERMINAL 3/4"

LAJE DO TETO

PARA FIXAÇÃO DA BASE NA LAJE
CAIXA METÁLICA 4" x 4" PARAF. CABEÇA PANELA ROSCA SOBERBA,

Ø1/4"x45mm, ARRUELA LISA Ø1/4", BUCHA
DE EXPANSÃO S-8

ABRAÇADEIRA TIPO UNHA
REFORÇADA COM BASE, Ø3/4", EM
FERRO MODULAR, GALVANIZADO À
QUENTE

TIRANTE
ROSCA
TOTAL, Ø1/4",
PORCA SEXT.
ROSCA "WW" E
ARRUELA LISA
Ø1/4"

SUSPENSÃO P/
TIRANTE, Ø1/4"

ABRAÇADEIRA TIPO UNHA REFORÇADA
COM BASE, Ø3/4", EM FERRO
MODULAR, GALVANIZADO À QUENTE

PARAF. CABEÇA PANELA ROSCA SOBERBA,
Ø1/4"x45mm, ARRUELA LISA Ø1/4", BUCHA
DE EXPANSÃO S-8

Detalhe 10
Detalhe 09

Detalhe 13
Corrimão

Os corrimãos devem ser projetados de forma a poderem
ser agarrados fácil e confortavelmente, permitindo um
contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a sua
extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas
ou soluções de continuidade. Conforme IT 11/14

CORRIMÃO

PATAMAR DE ACESSO

0,
80

 a
 0

,9
2 

m

PARAFUSO

SUPORTE
ARRUELA

BUCHA

Os corrimãos devem estar afastados 40 mm,
no mínimo, das paredes ou guardas às
quais forem fixados..
Conforme

d

 A altura das guardas, internamente, deve ser, no mínimo, de 1,05 m ao longo dos patamares, corredores,
 mezaninos, e outros, podendo ser reduzida para até 92 cm nas escadas internas, quando medida
 verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.
 As guardas constituídas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem:
 - ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, vidros de segurança laminados ou aramados
 e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura;
 - ser isentas de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar  em roupas;
 - ser constituídas por materiais não-estilhaçáveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de segurança
 laminados, se for o caso.

AL
TU

R
A 

M
AX
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A 

= 
2.

50
 m

et
ro
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AL
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R
A 

M
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A 

= 
2.

10
 m
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ro

s

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

DETALHE 14 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 
3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 
4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA
5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 20 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CONFORME IT 18/14

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos extinotres
de incêndio

Comando manual de
alarme ou bomba de
incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o
equipamento acionado por aquele ponto

BOMBA
DE

INCÊNDIO

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação
do alarme de incêndio

Hidrante de incêndio

Indicação da localização do hidrante
quando instalado fora do abrigo
de mangueiras

Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante
no seu interiorAbrigo de mangueira e

hidrante

ALARME
DE

INCÊNDIO

25

26

20

21

23

04 Proibido utilizar
elevador em caso de
incêndio

Nos locais de acesso aos elevadores
comuns. Pode ser complementada pela
mensagem "em caso de incêndio não
use o elevador", quando for o caso

ANEXO B DA IT 20 /19  TABELA 4 -  - Sinalização de Equipamentos

S17
150X150

INDICAÇÃO DE PAVIMENTO

M4
240X120

SINALIZAÇÃO DE
PORTA CORTA-FOGO

S8
240X120

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE
ROTA DE FUGA NO INTERIOR

S9
240X120

NO INTERIOR DA ESCADA, 
PATAMAR E PORTA CORTA-FOGO

DE ESCADAS. INDICA ESQUERDA 
E DESCENDO

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE
ROTA DE FUGA NO INTERIOR
DE ESCADAS. INDICA DIREITA
E DESCENDO

E7
150X150

IDENTIFICAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES (Dimensões em milímetros)

ABRIGO DE MANGUEIRA

E5
240X120

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO

E1
150X150

AVISADOR SONORO

E2
240X120

ACIONADOR MANUAL

CÓDIGO
L/H (mm)

RETANGULAR

CÓDIGO
L (mm)

QUADRADO TRIANGULAR

CÓDIGO
D (mm)

CIRCULAR

CÓDIGO
L (mm)

DE ALARME

S2
240X120

INDICAÇÃO DO SENTIDO
DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

S3
240X120

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA
DE EMERGÊNCIA, A SER

S12
240X120

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA

ESQUERDA OU DIREITA FIXADA ACIMA DA PORTA

FOTOLUMINESCENTE

COM HIDRANTE NO SEU
INTERIOR

DE EXTINTORES

SAÍDA

ACIONADOR

Esquema 01 - Central de Alarme
SEM ESCALA

CENTRAL DE ALARME

Comum

Bateria

Fusível

+ --+220 v

+ -

220V
ENTRADA AC

T R
ET

OR
NO

 #
 1

,0
 m

m
2

# 1,0 mm2

# 2,5 mm2

n

5

AVISADOR

1
2
3
4

SS

 C
OM

UM
  #

 1
,0

 m
m

2

n

1

2

3

MANUAL

ALARME
DE

INCÊNDIO

E3
240X120

ACIONADOR MANUAL
DE BOMBA

BOMBA
DE

INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO
Mantenha Fechada

PLOTAGEM
 white 0.1
 red 0.1
 green 0.2
 yellow 0.3
 cyan 0.5
 magenta 0.6
 blue 0.7
 cor nº8 0.2 (object color)
 cor nº9 1.0
 cor nº10 -   1.2
 cor nº11-     0.4
 cor nº14 -   0.8
 cor nº25 -   0.2
 cor nº30 - 0.2 (object color)
 cor nº42 -   0.2
 cor nº43 - 0.2 (object color)
 cor nº240 - 0.2 (object color)
 cor nº253 -  0.2 (object color)
 cor nº254 -  0.2 (object color)
 obs: todas black exceto as indicadas
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